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Compra Directa N° 522/2017 

Adquisición de equipamiento de Energía y Temperatura para el 

Datacenter de AGESIC 

Aclaración N° 1 

 

Consultas de Empresas interesadas. 

Consulta N° 1 

¿Cuáles son los requerimientos para los sensores de Temperatura y Humedad - ítem 4 

de la Compra Directa N° 522? El pedido no indica rango, resolución, exactitud, 

capacidad de registro, memoria funciones, etc., y fundamentalmente temperatura y 

humedad de qué. Sólo menciona compatibilidad con números y letras, sin indicar qué 

significan. 

Respuesta N° 1 

En la descripción del Ítem 4 aparece el modelo y marca del sensor que solicitamos: 

Marca Modelo Descripción 

APC AP9335TH Temperature & Humidity Sensor 

En este caso solo esa marca y modelo es aceptable, ya que la necesidad reside en la 

compatibilidad con el equipamiento existente. 

 


