
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA. 

DIVISIÓN ADQUISICIONES 

SECTOR D.A.I.H.FF.AA. E INFORMÁTICA 

 

                                                                           Montevideo,  

 

COMUNICADO 1: 

 

Habiendo recibido consultas de empresas interesadas referente al 

procedimiento de LICITACIÓN ABREVIADA Nº 318/26 convocada para la 

contratación de una empresa que realice el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS”, se adjuntan respuestas por parte del 

técnico. 

 

 

Saluda a Usted atentamente, 

El Encargado del Sector D.A.I.H.FF.AA. e Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM/dr 

 

 

DRodriguez
Texto tecleado
16 JUL. 2026



  

RESPUESTAS A CONSULTAS POR PARTE DEL TÉCNICO: 

P: En el montacargas N°1 se solicita que las puertas de piso tengan un ojo de buey 

de 30cm, en su lugar, pedimos se pueda cotizar equipos con indicadores de 

presencia sonoros y/o luminosos. 

R: Serán aceptados equipos con indicador de posición. 

 

P: El pliego solicita que el montacargas N°3 posea una “carga máxima” de 200Kg. 

Según se constató en la visita obligatoria, los materiales a transportar no exceden 

en ningún caso 100Kg. Dado que, el hecho de cotizar equipos para 200kg implica 

reducir extremadamente la cabina, se solicita confirmar si es posible cotizar el 

equipo para una carga útil de 100kg. 

R: Se aceptará una carga útil de 100 kg. 

 

P: En la descripción del montacargas N°3 se indica que se deben mantener las 

puertas de piso, se solicita se permita cotizar el suministro de puertas nuevas, dado 

que es la única forma que tiene nuestra empresa de garantizar la seguridad total en 

el accionamiento conjunto de dichas puertas con el nuevo equipo.  

R: Se rectifica lo solicitado en las especificaciones técnicas referente a lo solicitado 

para el Montacargas N° 3. 

Donde dice: “En este caso se mantendrán las puertas de piso, realizando un 

acondicionamiento general de las mismas” 

Debe decir: “En este caso se deberán incluir las puertas de piso”. 


